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Anhang 1

Inbetriebnahme Geräte CLS Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 nach Ortswechsel oder Wiederaufbau
Struktur der Checklisten:
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Arbeitsschritt  Beschreibung  Anweisung  

1.   Vorbereitung     Bereitstellen   von Personal  und Ressourcen     Ausgebildetes Personal für die  Integration und  Inbetriebnahme  

     Werkzeuge      Technische Dokumentation für den  Aufbau  

    Aufbau Sterilisationsmodul  EinsLaz     Sterilisationsmoduls EinsLaz   aufgebaut      Ausrüstungsgegenstände gemäß  SAA_GRU_AUF_01   verteilt  

2.   Durchführung    

Schritt 1     Prüfen  Elektroinstallation     Überprüfung anhand der Checklisten  F_GRU_AUF_ 02   und  F_GRU_AUF_ 2 4  

Schritt 2     Erstinbetriebnahme     DLA C L S anhand Checkliste  F_GRU_AUF_1 3  

Schritt  3     Erstinbetriebnahme     T LE   anhand F_GRU_AUF_1 2  

     PDS anhand F_GRU_AUF_10  

     RLT CS E   anhand F_GRU_AUF_ 14  

3.   Abschließend    

Dokumentation  und Freigabe     Dokumentation der  Maßnahme     Checklisten 01,  02,  10 , 12 - 14      Checklisten  22 - 2 4  

    Freigabe      durch  autorisierten   Servicetechniker  oder TE - Fhr  

     

